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 ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
BARTOŠ, L. Vliv zapojení vzduchových ventilátorů kotle s roštovým ohništěm na 
velikost vlastní spotřeby : bakalářská práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2012, 52 s. Vedoucí práce: Vilimec, L. 
 
Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou druhů zapojení vzduchových ventilátorů 
bez sekundárního vzduchu a se sekundárním vzduchem z hlediska spotřeby elektrické 
energie. Teoretickou část tvoří rešerše zaměřená na kotle s roštovými ohništi a základní 
informace o vzduchových ventilátorech. Výpočtová část je tvořena stechiometrickými 
rovnicemi. Poslední oblast se zaměřuje na závěrečné srovnání dvou druhů zapojení 
vzduchových ventilátorů, kde ze zadaných parametrů vzduchových ventilátorů je 
vypočtena celková spotřeba elektrické energie.  
 
 
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
BARTOŠ, L. Effect of Air Fans Involvement of the Boiler with Grate Furnace to the 
Size of their owen Consumption : Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB – Technical 
University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department 
of Energy Engineering, 2012, 52 p. Thesis head: Vilimec, L. 
 
Bachelor thesis presents a comparison of two types of air fan involvement without 
secundary air and secondary air in terms of power consumption. The theoretical part 
consists of research focused on the boiler grate furnace and basic information about air 
fan. The calculation part consists of stochiometric equations. The last area focuses on 
the final comparison of two types of air fan involvement and there is the total energy 
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 Předmětem řešení bakalářské práce je porovnání dvou druhů řazení 
vzduchových ventilátorů u kotle s roštovým ohništěm. Jedná se o zapojení se 
sekundárním ventilátorem a bez sekundárního ventilátoru.  
 První část týkající se rešerše se zaměřením na kotle s roštovými ohništi a jejich 
následné dělení je rozšířena i na funkci ventilátorů a bližší popis radiálního a axiálního 
ventilátoru.   
 Další oblastí je výpočet účinnosti kotle konstruovaného bez ohříváku vzduchu, 
tvořeného membránovými stěnami a utěsněným roštěm, aby zde nedocházelo k 
falešnému nasátí vzduchu. 





1 Kotle pro spalování tuhých paliv 
 
Většina informací z této kapitoly byla čerpána z literatury [1], [2] a [4]. 
 Kotle je možno rozčlenit do několika základních skupin a to z hlediska 






















1.1 Kotle s roštovým ohništěm  
 Hlavním a konstrukčně nejjednodušším způsobem určeným pro spalování 
tuhých paliv je spalování, které probíhá na roštu kotle. Tyto kotle jsou převážně určeny 
pro topenářské a technologické použití. Zařízení určené pro spalování je tvořeno 
výsypkou paliva nebo pneu-mechanickým pohazováním paliva a díky tomu je možno 
spalovat černá i hnědá uhlí o výhřevnosti 10 MJ/kg a více. 
Kotle určené pro spalování 
tuhých paliv, podle druhu 
ohniště rozlišujeme na : 
Roštový kotel a rošt je 
dále rozdělen na: Mechanický rošt 
Pevný rošt Rovinný a stupňový 
rošt 
Pásový, přesuvný a 
vratisuvný rošt 













S cirkulující fluidní 
vrstvou 




 Rošt kotle se skládá z nosné konstrukce, roštnic a u mechanických roštů je 
doplněn o hnací ústrojí, u pásových roštů je elektromotor s regulací otáček a u 
přesuvných roštů se používá hydraulický pohon. 
 Mezi funkce roštu při spalování řadíme: 
 vytváření a udržení požadované vrstvy paliva a následnou prodyšnost + co 
 nejmenší propad paliva 
 co nejlepší přívod spalovacího vzduchu do míst roštu tak, aby proces spalování 
 probíhal s ideálním přebytkem vzduchu 
 napomáhá k vysušování paliva, dokonalému hoření a dokonalému vyhoření 
 paliva 
 hromadí zbytky pro odvod po spalování tuhého paliva 
 regulace tepelného výkonu kotle 
 Kotle je možno rozčlenit z  hlediska  jejich funkčnosti a způsobu užití 
a to: 
 s pevným roštem 
 s mechanickým roštem 
1.1.1 Kotle s pevným roštem 
 
 Palivo v těchto kotlích prohořívá v původní nasypané vrstvě a zbytky po 
spalování musí být odstraněny ručně, kotle s touto konstrukcí jsou určeny pro nejmenší 
výkony. Tento druh konstrukce můžeme nadále rozčlenit na: 
 
1.1.1.1 Pevný rovinný rošt 
 
 Typ tohoto roštu se skládá z desek tvořených litinou s mezerami určenými pro 
proudění spalovacího vzduchu nebo z roštnic, které jsou umístěny za sebou a mají tvar 





1.1.1.2 Stupňový rošt 
 
 Rošt je složen ze vstupní nakloněné částí, která je tvořena stupňovým roštěm a 
výstupní části, kterou tvoří rovinný rošt. Litinové roštnice musí být konstrukčně 
provedeny tak, aby nedocházelo k propadu paliva. Vlivem gravitace dochází k 
postupnému sesouvání paliva, takže pevná část hořlaviny vyhořívá až na rovinném 
roštu. 
 
1.1.2 Kotle s mechanickým roštem 
 
 Tento automatický způsob umožňuje mechanický posun paliva v ohništi i jeho 
následné prohrabování, palivo prohořívá postupně a zbytky po spálení jsou vyneseny 
také mechanicky. 
 
1.1.2.1 Pásový rošt 
 
 Jako první typ ze skupiny mechanických roštů se uplatnil jako použitelný pro 
dosažení větších výkonů rošt řetězový, jeho pozdější modifikací je pásový rošt. 
Značnou nevýhodou u řetězového roštu byla demontáž a následná oprava poškozené 
roštnice, poněvadž roštnice se skládaly z článků Gallova řetězu, které se musely při 
následné opravě celé rozebrat. 
 Naopak u roštu pásového se využívá Gallův řetěz jako tažný i nosný prvek 
umístěný pouze v bočnicích roštu, a proto s palivem nepřijde do kontaktu. Roštnice u 
moderních roštů lze vyměňovat i za provozu kotle. 
 
1.1.2.2 Přesuvný rošt 
 
 Lze spalovat i paliva s prachovým podílem. Skládá se ze šikmého stupňovitého 
roštu, jenž je tvořen z roštnic uspořádaných do vodorovných řad. Liché řady jsou 
spojeny s vozíky poháněnými přímočaře, které jsou propojeny s elektromotorem nebo 
hydraulickým válcem. Sudé části jsou pevně spojeny s nosným rámem. 
Výkon u tohoto roštu je možno měnit změnou rychlosti roštnic a výškou vrstvy paliva. 
18 
 
1.1.3 Vratisuvný rošt 
 Výhodou tohoto roštu je dosažení pronikavějšího prolamování vrstvy paliva ve 
vrstvě. Jejich konstrukce je srovnatelná jako u roštů přesuvných jen s tím rozdílem, že 
jednotlivé stupně se pohybují v protisměru k pohybu paliva, takže při jejich pohybu 
dochází k intenzivnímu promíchávání horní žhavé a spodní dosud nezapálené části 
vrstvy paliva, tím dosáhneme spodního zápalu, lepšího vyhoření. Vyrábějí se ve dvou 
variantách a to: 
 povrch roštu je ve vodorovné rovině (kaskádové) 




Tato kapitola byla zpracována za pomoci literatury [5]. 
 Ventilátory je možno zařadit mezi rotační lopatkové stroje, které slouží k 
dopravě a stlačení plynů, jelikož poměr stlačení je poměrně nízký, budeme hovořit spíše 
o dopravě vzdušin než o jejich stlačování. Za pomoci dynamického účinku lopatek 
přechází energie ze stroje na vzdušinu. Dnes již drtivá většina investičních celků se 
neobejde bez specifického ventilátoru, jenž je určen pro překonávaní tlakových ztrát při 
dopravě vzdušiny. 
Rozdělit ventilátory lze  do několika kritérií a to: 
 Podle směru průtoku vzdušiny oběžným kolem 
 Radiální ventilátory. 
 Axiální ventilátory. 
 Diagonální ventilátory. 
 Diametrální ventilátory. 
 Podle dopravního tlaku 
 Nízkotlaké.  






2.1 Radiální ventilátor 
 
 Radiální ventilátor je složen z oběžného kola, kde vzduch vstupuje vodorovně s 
osou v axiálním směru a výtlak je v tangenciálním směru k oběžnému kolu. Spirální 
skříň slouží pro zachycení a odvod vzduchu proudícího z rotoru do výtlačného hrdla a 
také k transformaci kinetické energie dopravované látky na energii tlakovou. 
Dle konstrukce lopatek dělíme radiální ventilátory na: 
 Dopředu zahnutýma lopatkama. 
 Radiálně zahnutýma lopatkama. 
 Dozadu zahnutýma lopatkama. 
 
2.2 Axiální ventilátor 
 
 Užívá se převážně u těch zařízení, kde není vysoká tlaková ztráta. Vzdušina 
proudí ve směru osy rotace. Základními částmi je rotor s lopatkami a stator. Axiální 
ventilátor může být opatřen i ochrannou mřížkou, která zabraňuje poškození lopatek. 
Vzdušina na výstupu z ventilátoru rotuje. 
 




3 Základní výpočty 
 
Převážná část této kapitoly je zpracována dle literatury [3]. 
 Stechiometrické výpočty slouží ke zjištění množství vzduchu, které je nutné pro 
spálení paliva a ke zjištění množství spalin, které tímto spálením vzniknou. Vychází se 
zde ze základních chemických rovnic, jenž se dále označují za stechiometrické 
spalovací rovnice.  Z pohledu spalování rozlišujeme dva druhy spalování: 
 model dokonalého spalování 
 model nedokonalého spalování 
V této práci se zabýváme modelem dokonalého spalování, poněvadž model 
nedokonalého spalování počítá s podstechiometrickým množstvím vzduchu, kde    . 
 
Minimální objem kyslíku potřebného pro dokonalé spálení 1kg paliva 
 
              
  
     
 
  
     
 
  




                                                 
              
     
     
 
     
     
 
      
     
 
      
  
  
                 
        
 
Minimální množství suchého vzduchu potřebného pro dokonalé spálení 1 kg 
paliva 
 
        
      
      
                                                                                                         
        
      
      
 
                  
        
 
Kde:          Minimální množství suchého vzduchu     
        
                  Minimální objem kyslíku       




Minimální množství vlhkého vzduchu potřebného pro dokonalé spálení 1kg 
paliva 
 
                                                                                                                                                                       
                    
                  
        
 
Kde:          Minimální množství vlhkého vzduchu     
        
                   Minimální množství suchého vzduchu     
        
    Součinitel zvětšení objemu vlivem vlhkosti      
 
Skutečný objem suchého vzduchu 
 
                                                                                                                      
                 
               
        
 
Kde:        Skutečný objem suchého vzduchu      
        
                   Množství suchého vzduchu minimálního     
        
     Přebytek vzduchu za kotlem        
 
Objem vzduchu skutečného vlhkého 
 
                                                                                                                           
                 
               
        
 
Kde:         vzduchu skutečného vlhkého      
        
                 Objem vzduchu skutečného suchého      
       




Objem oxidu uhličitého 
 
     
     
     
                                                                                                              
     
     
     
       
               
        
 
Objem oxidu siřičitého 
 
     
     
     
                                                                                                              
     
     
     
        
               




    
     
      
                                                                                              
    
     
      
                    
              




                                                                                                        
                         
              




Objem suchých spalin 
 
                                                                                                    
                                 
             
        
 
Kde:        Objem suchých spalin       
        
                 Objem oxidu uhličitého       
        
       Objem oxidu siřičitého       
        
      Objem dusíku         
        
      Objem kyslíku        
        
 
Objem vodní páry ze spalování vodíku z odpařené vlhkosti paliva a z 
vlhkosti vzduchu 
 
     
     
     
    
     
      
                                                            
     
     
     
       
     
      
                      
               
        
 
Objem vlhkých spalin z 1kg paliva 
 
                                                                                                                    
                 
               
        
 
Kde:        Objem vlhkých spalin z 1kg paliva      
        
                 Objem suchých spalin       
        
       Objem vodní páry        




Objem vlhkých spalin z 1kg paliva při          
 
    
         
       
   
                                                                                         
    
           
       
   
 
    
               
        
 
Kde:      
     Objem vlhkých spalin z 1kg paliva             
        
                 Objem vlhkých spalin z 1kg paliva      
        
      Teplota spalin         
 
Procentní složení spalin 
 
     
    
    
     
      
      
                                                              
 
     
    
    
     
      
      
                                                             
 
    
   
    
     
      
      
                                                             
 
    
   
    
     
      
      
                                                               
 
     
    
    
     
      
      
                                                            
 





Graf 3-1 Procentní složení spalin  
 
4 Výpočet výrobního tepla kotle 
 
 Entalpie napájecí vody, přehřáté páry a odluhu byly vypočteny za pomoci 
výpočtového softwaru EES, kde byly dosazeny zadané parametry a následný výpočet 
proběhl v okně „solution“ určeném pro daný výpočet. Tento software poskytuje 
vysokou přesnost stanovení vlastností vody při tlaku až 1000 Mpa za pomocí formulace 
pro termodynamické vlastnosti obyčejné vody pro obecné a vědecké účely vydané 
Mezinárodní asociaci pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS). 
 
 













4.1 Schéma kotle 
 
 Po domluvě s vedoucím bakalářské práce byl tlak v celém kotli stanoven na  
7 Mpa a případné ztráty budou zanedbány. 
 
 
Obr. 4-2 Schéma kotle 
 
4.2  Entalpie napájecí vody 
 
 Entalpie napájecí vody byla určena výpočtovým programem EES ze zadaných 
parametrů, kde       °           . 
 
                 




4.3 Entalpie přehřáté páry 
 
 Entalpie přehřátě páry byla určena výpočtovým programem EES ze zadaných 
parametrů, kde       °            . 
 
     3411 [     
    
 
4.4 Entalpie odluhu 
 
 Entalpie odluhu byla určena výpočtovým programem EES ze zadaných 
parametrů, kde       . 
 
    1267 [     
    
 
4.5 Množství odluhu 
 
        
 
   
                                                                                                              
          
 
   
 
                
    
 
Kde:       Množství odluhu          
    
              Odluh           
      Výkon kotle           




5 Výrobní teplo 
 
                                                                                              
                                              
                
    
 
Kde:      Výrobní teplo           
    
               Výkon kotle           
    
      Entalpie přehřáté páry          
    
      Entalpie napájecí vody          
    
     Entalpie odluhu           
    
      Množství odluhu          
    
 
6 Měrná tepelná kapacita spalin 
 
 Pro výpočet měrné tepelné kapacity spalin (teplota spalin,         ) jsem 
použil interpolační metodu. Hodnoty středních měrných tepelných kapacit jsem odečetl 
pomoci literatury [3] tab. 4-9 Střední měrné tepelné kapacity základních složek spalin. 
 
      
             
       
                                        
      
 
      
             
       
                                        
      
 
     
             
       
                                       





     
             
       
                                       
      
 
      
             
       
                                       
      
 
                                                        
      
 
                                                         
                                         
 
                  
        
 
7 Tepelné ztráty kotle  
 
7.1 Ztráta mechanickým nedopalem ve strusce 
 
      
    
      
      
  
  
                                                                                        
 
      
    
      
      
    
     
       
 





7.2 Ztráta mechanickým nedopalem v popílku 
 
      
    
      
      
  
  
                                                                                   
      
    
      
      
    
     
       
                 
 
7.3 Celková ztráta mechanickým nedopalem  
 
                                                                                                                        
                  
              
 
Kde:     Celková ztráta mechanickým nedopalem         
         Ztráta mechanickým nedopalem ve strusce      
        Ztráta mechanickým nedopalem v popílku      
 
7.4 Ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků 
 
 Ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků je složena stejně jako ztráta mechanickým 





7.4.1 Ztráta fyzickým teplem ve strusce 
 
                   
                                                                                     
                   
       
                  
        
 
      
    




                                                                                              
      
    
      
 
    
     
            
                 
 
7.4.2 Ztráta fyzickým teplem v popílku 
 
                   
                                                                                  
                   
       
                  
        
 
      
    




                                                                                        
      
    
      
 
    
     
            




7.4.3 Celková ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků 
 
                                                                                                                          
                 
              
 
Kde:      Celková ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků     
                 Ztráta fyzickým teplem ve strusce       
        Ztráta fyzickým teplem v popílku       
 
7.5 Ztráta citelným teplem spalin 
 
          
    
                 
  
                                                                    
              
                       
     
 
              
 
Kde:      Ztráta citelným teplem spalin      
              Celková ztráta mechanickým nedopalem      
       Měrná tepelná kapacita spalin        
        
     Redukovaná výhřevnost paliva         
    
     
     Objem vlhkých spalin z 1kg paliva     
        
        Teplota spalin         




7.6 Ztráta sáláním a vedením tepla do okolí 
 
 Ztráta sáláním a vedením tepla do okolí bere v úvahu velikost tepla, které unikne 
povrchem kotle. Velikost této ztráty souvisí s oplechováním kotle, s tepelnou izolací a 
jeho výkonem. Dle literatury [3] obr. 5-1 Ztráta sdílením tepla do okolí byla stanovena 
velikost této ztráty na: 
 
                                                                                                                        
  
7.7 Ztráta chemickým nedopalem 
 
 Tato ztráta nabývá vyšších hodnot pouze při hoření s nižší teplotou plamene 
(spalování dřeva, bio paliv). Při spalování paliv s vyšší výhřevností lze tuto ztrátu 
zanedbat. 
 
                                                                                                                            
 
8 Účinnost kotle  
 
                                                                                      
                                        
            
 
Kde:      Účinnost kotle         
              Celková ztráta mechanickým nedopalem       
     Celková ztráta fyzickým teplem tuhých zbytků     
     Ztráta citelným teplem spalin       
      Ztráta sáláním a vedením tepla do okolí      





9 Množství paliva 
 
9.1 Skutečné množství paliva 
 
     
  
     
                                                                                                               
     
       
            
 
                 
    
 
Kde:        Skutečné množství paliva        
     
     Výrobní teplo          
    
     Redukovaná výhřevnost paliva         
    
     Účinnost kotle        
 
9.2 Množství spáleného paliva 
 
                                                                                                                
                      
                
    
 
Kde:       Množství spáleného paliva        
     
       Skutečné množství paliva        
    




10 Parametry pro návrh ventilátorů 
 
Tato kapitola byla zpracována dle literatury [5]. 
 Hlavní funkcí ventilátoru je přenesení energie do dopravované vzdušiny.  
Ventilátor nemůžeme zrovna nazvat ideálním strojem, neboť u něj můžeme očekávat 
také mnoho negativních vlastností a to nižší účinnost, velký hluk, abrazi, korozi a 
vibrace. Jedním z nejdůležitějších cílů je i snaha o co nejlevnější ekonomiku provozu 
stroje, která je spjata s účinností ventilátorů. Dalším důležitým parametrem je i jejich 
schopnost regulace v požadovaném rozmezí tlaku a množství dopravované vzdušiny. 
Dále je to velikost ventilátoru a s tím spojené stavební úpravy respektující velikost 
prostoru strojovny , s tímto souvisí investiční náklady. 
   
 
 




Tlak primárního ventilátoru pod roštem kotle 
       [kPa] 
Tlak sekundárního vzduchu před tryskami kotle 
       [kPa] 
Podíl sekundárního vzduchu 
       [%] 
Tlaková ztráta ventilátoru od výtlaku k tryskám sekundárního vzduchu 
          [kPa] 
Tlaková ztráta při nasátí vzduchu 
         [kPa] 
Tlaková ztráta od výtlaku ventilátoru po rošt kotle  
           [kPa] 
Doba odběru elektrické energie 
        [h] 
Tlaková rezerva 
         [-] 
          [-] 
Rezerva na množství dopravovaného vzduchu  
          [-] 





11 Zapojení bez sekundárního vzduchového ventilátoru 
 
 Jedná se o kotel bez ohříváku vzduchu, kde je kotel tvořen membránovými 
stěnami s utěsněným roštem, spalovací komora je vyrobena z plynotěsných 
membránových stěn, a proto nedochází k přisátí falešného vzduchu a nedochází zde k 
žádným ztrátám vzduchu. 
 
 




11.1 Tlak primárního ventilátoru 
 
                                                                                                           
                
              
 
Kde:      Zvýšení tlaku primárního ventilátoru   [kPa]  
    Tlak sekundárního vzduchu před dýzami kotle  [kPa] 
      Tlaková ztráta ventilátoru od výtlaku k tryskám sekundárního   
  vzduchu       [kPa] 
     Tlaková ztráta při nasátí vzduchu    [kPa] 
 
11.2 Celkový přebytek vzduchu za kotlem 
 
 Protože je kotel svařen z plynotěsných membránových stěn nedochází k žádným 
ztrátám ani k falešnému nasátí vzduchu, a proto               . 
 
                                                                                                              
             
             
 
Kde:     Celkový přebytek vzduchu za kotlem       
    Přebytek vzduchu na konci spalovací komory      
     Přisátí vzduchu do spalovací komory       




11.3 Množství vzduchu u primárního ventilátoru 
 
                                                                                                                
              
             
        
 
Kde:     Množství vzduchu u primárního ventilátoru     
         
      Celkový přebytek vzduchu za kotlem      
         Minimální objem vlhkého vzduchu      
        
 
11.4 Výkon primárního ventilátoru 
 
                                                                                                                          
               
                 
 
Kde:    Výkon primárního ventilátoru        
              Množství vzduchu primárního ventilátoru     
         




11.5 Instalovaný příkon primárního ventilátoru 
 
 Po dohodě s vedoucím bakalářské práce byla rezerva množství dopravovaného 
vzduchu stanovena na         a tlaková rezerva         . Účinnost ventilátoru 
byla zvolena dle literatury [5] na        
 
    
  
  
                                                                                                              
    
        
    
           
                  
 
Kde:      Instalovaný příkon primárního ventilátoru       
              Výkon primárního ventilátoru        
    Účinnost ventilátoru         
          Tlaková rezerva          
     Rezerva na množství dopravovaného vzduchu      
 
11.6 Příkon primárního ventilátoru  
 
     
  
  
                                                                                                                        
     
        
    
 
                   
 
Kde:       Příkon primárního ventilátoru        
              Výkon primárního ventilátoru        






11.7 Roční spotřeba elektrické energie primárního ventilátoru 
 
 Po konzultaci s vedoucím bakalářské práce byla doba odběru elektrické energie 
stanovena na 1 rok, to je 8760 hodin. 
 
                                                                                                                             
                  
                 
 
Kde:     Spotřeba elektrické energie primárního ventilátoru        
                Příkon primárního ventilátoru         
   Doba odběru elektrické energie        
 
12 Zapojení se sekundárním vzduchovým ventilátorem 
 
 
Obr. 12-2 Schéma zapojení se sekundárním ventilátorem 
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12.1 Tlak primárního ventilátoru 
 
                                                                                                            
                 
               
 
Kde:      Zvýšení tlaku primárního ventilátoru   [kPa]  
    Tlak primárního vzduchu pod roštem kotle   [kPa] 
      Tlaková ztráta od výtlaku ventilátoru po rošt kotle  [kPa]  
     Tlaková ztráta při nasátí vzduchu    [kPa] 
 
12.2 Tlak sekundárního ventilátoru 
 
                                                                                                  
                      
                   
 
Kde:      Zvýšení tlaku sekundárního ventilátoru   [kPa]   
    Tlak sekundárního vzduchu před tryskami kotle  [kPa] 
    Požadovaný tlak pod roštem     [kPa] 
      Tlaková ztráta mezi výtlakem primárního ventilátoru  
  a roštem kotle       [kPa] 
      Tlaková ztráta mezi výtlakem primárního ventilátoru  









12.3 Množství vzduchu u primárního ventilátoru 
 
                                                                                                                
              
             
        
 
Kde:     Množství vzduchu primárního ventilátoru     
         
      Celkový přebytek vzduchu za kotlem      
         Minimální objem vlhkého vzduchu      
        
 
12.4 Množství vzduchu u sekundárního ventilátoru 
 
 Po dohodě s vedoucím bakalářské práce byl stanoven podíl sekundárního 
vzduchu na         
 
                                                                                                              
                  
             
        
 
Kde:     Množství vzduchu sekundárního ventilátoru    
         
      Celkový přebytek vzduchu za kotlem      
         Minimální objem vlhkého vzduchu      
        




12.5 Výkon primárního ventilátoru 
 
                                                                                                                       
                
                
 
Kde:    Výkon primárního ventilátoru         
              Množství vzduchu primárního ventilátoru      
         
      Zvýšení tlaku primárního ventilátoru   [kPa] 
 
12.6 Výkon sekundárního ventilátoru 
 
                                                                                                                          
                  
                
 
Kde:    Výkon sekundárního ventilátoru         
              Množství vzduchu sekundárního ventilátoru     
         




12.7 Instalovaný příkon primárního ventilátoru 
  
    
  
  
                                                                                                              
    
       
    
           
                  
 
Kde:      Instalovaný příkon primárního ventilátoru       
              Výkon primárního ventilátoru        
    Účinnost ventilátoru          
          Tlaková rezerva          
     Rezerva na množství dopravovaného vzduchu     
 
12.8 Instalovaný příkon sekundárního ventilátoru 
 
 Z důvodu uvedení kotle do provozu a následného seřízení z hlediska účinnosti a 
spalování emisí byla rezerva na množství dopravovaného vzduchu stanovena na 
         a tlaková rezerva        . Účinnost ventilátoru byla zvolena dle 
literatury [5] na        
 
    
  
  
                                                                                                              
    
       
    
           
                 
 
Kde:      Instalovaný příkon sekundárního ventilátoru      
              Výkon sekundárního ventilátoru        
    Účinnost ventilátoru          
          Tlaková rezerva          
     Rezerva na množství dopravovaného vzduchu     
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12.9 Příkon primárního ventilátoru  
 
     
  
  
                                                                                                                       
     
       
    
 
                   
 
Kde:       Příkon primárního ventilátoru        
              Výkon primárního ventilátoru        
    Účinnost ventilátoru         
 
12.10 Příkon sekundárního ventilátoru  
 
     
  
  
                                                                                                                      
     
       
    
 
                  
 
Kde:       Příkon sekundárního ventilátoru        
              Výkon sekundárního ventilátoru        




12.11 Roční spotřeba elektrické energie primárního ventilátoru 
 
Doba, po kterou bude odebírán elektrický proud, byla zvolena na 8760hodin. 
 
                                                                                                                          
                  
                
 
Kde:     Spotřeba elektrické energie primárního ventilátoru        
                Příkon primárního ventilátoru         
   Doba odběru elektrické energie        
 
12.12 Roční spotřeba elektrické energie sekundárního ventilátoru 
 
                                                                                                                          
                 
                
 
Kde:     Spotřeba elektrické energie sekundárního ventilátoru       
                Příkon sekundárního ventilátoru         





13 Analýza  
 
 Na základě schématu Obr. 11-1 zapojení primárního vzduchového ventilátoru a 
daných parametrů byl vypočítán jeho výkon, který činí                , a posléze i 
instalovaný příkon                . Po připojení sekundárního ventilátoru nám 
klesne výkon na primárním ventilátoru na               a instalovaný příkon 
klesne na                , u sekundárního ventilátoru výkon čítá hodnotu výkonu 
              a instalovaného příkonu               . 
 
 
Graf 13-1 Výkon primárního ventilátoru v zapojení bez sekundárního ventilátoru 
 
 




 Z grafů velikostí výkonů Graf 13-1 a Graf 13-2 je patrné, že při zapojení 
ventilátoru sekundárního vzduchu dosáhne se menšího celkového výkonu. 
 Při dnešních cenách energií je jedním z nejdůležitějších faktorů velikost 
spotřeby elektrické energie, která je porovnána pomocí grafu celkové spotřeby 
elektrické energie Graf 13-3 a Graf 13-4, kde je zcela evidentní, že výhodnější 
zapojení z hlediska velikosti spotřeby elektrické energie je volba zapojení se 
sekundárním ventilátorem Obr. 11-2. 
 
 
Graf 13-3 Spotřeba elektrické energie zapojení bez sekundárního ventilátoru 
 
 










 Cílem bakalářské práce bylo porovnat dva druhy řazení ventilátorů, konkrétně 
bez sekundárního ventilátoru a se sekundárním ventilátorem, z hlediska velikostí jejich 
spotřeby elektrické energie. 
 V teoretické části je popsána oblast týkající se kotlů pro spalování tuhých paliv, 
kde je bližší rozdělení kotlů s roštovými ohništi a následuje stručný popis funkčnosti 
ventilátorů a jejich dělení.  
 Následně z výchozích hodnot paliva a zadaných parametrů kotle byla vypočtena 
stechiometrie a tepelné ztráty, které byly zapotřebí pro výpočet celkové účinnosti kotle, 
který je zkonstruován bez ohříváku vzduchu a s utěsněným roštem, aby zde 
nedocházelo k falešnému přisátí vzduchu. Spalovací komora je sestavena z 
plynotěsných membránových stěn. Celé zařízení je uloženo na nosnících roštu, takže 
kotel dilatuje směrem nahoru. 
 Následné výpočty pro porovnání dvou druhů řazení ventilátoru s odlišnými 
parametry, kde v případě primárního ventilátoru musí být tlak vzduchu před kotlem 
dimenzován na maximální velikost 40 kPa a množství vzduchu při přebytku 1,3. Při 
použití zapojení se sekundárním ventilátorem je primární ventilátor nastaven na 100 % 
průtok vzduchu, ale tlak odpovídá hodnotě tlaku pod kotlem, která činí 11 kPa. 
Sekundární ventilátor je dimenzován na 20 % průtok vzduchu a na zvýšení tlaku tak, 
aby se dosáhlo tlaku 40 kPa před tryskami sekundárního ventilátoru. 
 Z analýzy je zřejmé, že výhodnější zapojení je se zapojením ventilátoru 
sekundárního vzduchu, kde nám značně klesá velikost výkonu a příkonu a s tím 
související velikost spotřeby elektrické energie. 
  Bakalářská práce není zaměřena pro vypracování rozpočtu pro pořízení těchto 
ventilátorů, ale do celkového hodnocení je třeba zahrnout kromě spotřeby elektrické 
energie i ekonomické náklady. V případě zapojení se sekundárním ventilátorem, bude 
primární ventilátor vzduchu vzhledem k nižšímu tlaku lacinější a jeho rozměry budou 
menší, navíc se musí započítat náklady na zapojení sekundárního ventilátoru včetně 
jeho uložení. Dá se očekávat, že u tohoto zapojení budou pořizovací náklady vyšší, ale 




































 Na tomto místě bych chtěl poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce           
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